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Installazione misuratore M2 

Secondo quanto previsto dalle Regole Tecniche per l'integrazione dei sistemi di accumulo nel sistema 

elettrico nazionale, in presenza di sistemi di accumulo: 

•  È richiesto il misuratore M2 per configurazioni “lato produzione bidirezionale” 

(Configurazione 2); 

• Sono richiesti i misuratori M2 e M3 per configurazioni “post produzione bidirezionale” 

(Configurazione 3). 

 

L'installazione del misuratore aggiuntivo M2 per gli impianti che accedono al meccanismo di Ritiro 

Dedicato (RID) è obbligatoria nei seguenti casi: 

• L'impianto condivide il punto di connessione con altre Unità di Produzione (UP); 

• È presente un sistema di accumulo in Configurazione 2 o 3 ed è stata richiesta la 

remunerazione con Prezzi Minimi Garantiti (PMG). 

 

Per gli impianti che non condividono il punto di connessione con altre UP, privi di sistemi di accumulo 

o dotati di sistemi di accumulo ma con remunerazione ai Prezzi Orari, l'installazione del misuratore 

M2 non è richiesta dal GSE. 
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